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Klitgård Vandværk, påbud om kogeanbefaling og varsel om påbud om 
omprøve  

 

SGS Analytics Denmark A/S har den 22-09-2023 udtaget en vandprøve ved forbrugers taphane i 
badeværelset på Porshedevej 21, 9240 Nibe. Analyseresultatet viser, at indholdet af bakterier i 
drikkevandet kan udgøre en sundhedsmæssig risiko. Der er fundet 2 enterokokker pr. 100 ml. 

Jævnfør drikkevandsbekendtgørelsen1 må enterokokker ikke kunne påvises.       

Enterokokker udgør en del af gruppen af fækale streptokokker. Påvisning af enterokokker i drikke-
vand tages derfor som tegn på fækal forurening og dermed en risiko for tilstedeværelse af mulige 
sygdomsfremkaldende bakterier. 

Ved fund af ovennævnte bakterier er det derfor vigtigt, at det undersøges, hvad årsagen kan 
være, og at årsagen udbedres og eventuelle vandledninger og installationer gennemskylles. 

Indtil vandet igen er fri for bakterier, anbefales det, at det vand, der anvendes til husholdningsfor-
mål, koges, jævnfør vedlagte kogevejledning. Kogeanbefalingen er meddelt efter drøftelse med 
Styrelsen for Patientsikkerhed og er gældende, indtil den skriftligt ophæves. 

 

Påbud om kogeanbefaling 
Aalborg Kommune påbyder bestyrelsen for Klitgård Vandværk straks at orientere forbrugerne her-
under også de følsomme forbrugere om, at det anbefales, at vandet koges inden brug. Med for-
brugere menes ejere samt lejere.  

Følsomme forbrugere er defineret som: Levnedsmiddelproducenter, Dagplejere, Skoler, Børne- 
og handicapinstitutioner, Ældre borgere (Hjemmehjælp), Plejehjem, Hospitaler, Praktiserende læ-
ger og tandlæger, Børnetandlæger, Større kantiner, restauranter, feriecentre, campingpladser 
med videre samt Forsvarets institutioner (kaserner, flyvestationer, flådestationer med flere.) 

 

1 Miljøministeriets Bekendtgørelse 1023 af 29 juni 2023  
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Klitgård Vandværk skal orientere Aalborg Kommune om, hvornår alle forbrugerne er blevet orien-
teret om kogeanbefalingen. Inspiration til en løbeseddel er vedlagt som bilag. 

 

Anbefaling om omprøver 
Det anbefales, at der hurtigst muligt og senest 7 dage fra dags dato udtages nye vandprøver.  

1. Der skal tages en prøve ved naboejendom, for at afklare om der er en bakterieforurening i 
vandværkets ledningsnet. 

2. Det anbefales, at der udtages en prøve samme sted som den forrige forurenede prøve dog 
i køkkenet (Porshedevej 21), for at afklare om der er tale om en lokal afgrænset forure-
ning. 

3. Til evt. opsporing af en drikkevandsforurening anbefales det, at analysere en vandprøve 
fra afgang Klitgård Vandværk efter rentvandstank og en vandprøve inden rentvandstank. 

Prøven skal analyseres for E.Coli, coliforme bakterier og kim ved 22 °C, idet tidligere sager har 
vist opblomstring af en anden bakterie end den først fundne.  

Opfølgning med nye prøver aftales i øvrigt i samråd med Aalborg Kommune. Kontakt sagsbe-
handler Helle Schouborg Jensen på telefon 2520 0503.  

 

Varsel om påbud om omprøve 
Såfremt anbefalingen ikke følges, er det Aalborg kommunes hensigt at meddele påbud om om-
prøver. I har mulighed for at komme med bemærkninger og bidrage med yderligere oplysninger, 
der kan belyse fordele og ulemper ved den påtænkte beslutning. 

Bemærkningerne skal være modtaget hos Aalborg Kommune senest 4 uger efter dette brevs 
dato, hvorefter de vil indgå i den videre sagsbehandling.  

 

Lovgrundlag 
Påbud om kogeanbefaling samt varsel af påbud om udtagning og analysering af omprøver er gi-
vet i henhold til Vandforsyningslovens § 62. 

 

Klagevejledning 
Ovenstående afgørelse om påbud om kogeanbefaling kan i henhold til vandforsyningslovens § 75 
påklages til Natur- og Miljøklagenævnet2. Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. 
Klager indsendes via Klageportalen. Kontakt Aalborg Kommune for nærmere klagevejledning.  

Aktindsigt 
Jævnfør forvaltningsloven har I ret til aktindsigt i jeres sag. 
 

 
2 Jævnfør Vandforsyningslovens §78: En klage har opsættende virkning for et påbud eller forbud, indtil Miljø- og Fødevareklagenæv-
nets afgørelse foreligger, eller Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Stykke 2. Den myndighed, der træffer afgørelse om 
påbud eller forbud, kan dog, når særlige grunde taler herfor, samtidig med påbuddet eller forbuddet bestemme, at dette skal efterkom-

mes uanset klage. Uanset om denne beslutning påklages, skal påbuddet eller forbuddet efterkommes, indtil Miljø- og Fødevareklage-
nævnet bestemmer andet. 
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Venlig hilsen 
 
Lene Haudrup Milwertz 
 

Kopi til:  
Styrelsen for Patientsikkerhed trnord@stps.dk                                                                                                                                                                                                                           
Fødevarestyrelsen 10@fvst.dk                                                                                            
Fødevarestyrelsen 21@fvst.dk 

Bilag:  
Løbeseddel 

Kogevejledning 

 

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk. 
Har du brug for hjælp til Digital Post, kan du ringe til Den Digitale Hotline på 7020 0000. 
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr. 
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